
6-8 Wochen

zirkulieren lassen

< 8° dH              > 8° dH

     Ja Nein Ja               Nein

Nein Ja

Trinkwasser: Heizungswasser:

Härte Härte

pH-Wert pH-Wert

el. Leitfähigkeit el. Leitfähigkeit

Konditionierung Liquid

= Bearbeiten

Heizungswassersanierung

Bestandsanlage

= Erfassen

Volumen feststellen 

laut Snellotabelle

Rohwasserhärte

feststellen

Füllen mit 

Rohwasser

14 Tage Pause

+ 50% Liquid

Füllen mit 

HARDY 0° dH

+ Liquid

Füllen mit

HARDY 8° dH

14 Tage Pause

+ 50% Liquid

Füllen mit 

HARDY 0° dH

+ Liquid

Dokumentation

wie Neuanlage

Alu ?Alu ?

Spülen mit 

Rohwasser

Spülen mit 

HARDY 0° dH

Clean

einfüllen

Rohwasser

Bypassarmatur 

einbauen

Spülen mit 

HARDY 0° dH

Spülen mit 

HARDY 8° dH

Kontrollanalyse

noch braunes 

Wasser? HF 10

2-4 Wochen


